
_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

Raccordement télécom
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Chambre de comptage AEP et INCENDIE
Compteur et disconnecteur

2.5%
2.5%

2.5%
1.5%

1.5%

2.5%
2.5%

2.5%
1.5%

1.5%

2.5%
2.5%

1.5%

2.5%
2.5%

1.5%

2.5%
2.5%

1.5%

2.5%
2.5%

1.5%

2.5%
2.5%

1.5%

Séparateur

H
ydrocarbure 10l/s

Régulateur de débit 17l/s
Station de relevage 10l/s

Séparateur hydrocarbures 10l/s sans by pass

Raccordement sur réseau éxistant
Débit de rejet 27l/s

Regard de prélèvement
Bassin de défense incendie - 1440 m²Bassin d'infiltration - 1025 m3  N°5
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Bassin de défense incendie - 1440 m² Bassin d'infiltration - 740 m3  N°4

Réseau télécom

Réseau télécom Réseau télécom
Réseau incendie Fonte ø250

Réseau incendie Fonte ø250

Réseau incendie Fonte ø250

Réseau incendie Fonte ø250Réseau incendie Fonte ø250

Réseau sprinkler Réseau sprinkler
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Réseau sprinkler

Défense incendie

Vanne d'isolement

Chambre de tirage

Telecom

Réseau HTA

Adduction eau potable

R3.86

Groupe
moto-pompe
neuf

ICPE 20m

EP voiries

EP toitures

Cuve
680m3

Vanne manuelle de commande
de colonne irriguée

Vanne manuelle de commande
de colonne irriguée
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Alimentation AEP
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Bassin d'infiltration - 1025 m3  N°5 Bassin d'infiltration - 740 m3  N°4
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ECHELLE :

ARCHI

4 rue d'Isly 69004 Lyon
T : 04 72 98 39 27
E : aubey.archi@wanadoo.fr

S
IT

E 
d

e 
S

A
IN

T-
P

A
U

L 
LE

S
-D

A
X

PC

PHASE :
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DISTANCE ENTRE PI
PAR LES VOIES PRATICABLES

PI 2 et 3                                          90 m

PI 3 et 4                                        121 m

PI 4 et 5                                        129 m

PI 5 et 6                                        104 m

PI 6 et 7                                        148 m

PI 7 et 8                                        101 m

PI 8 et 1                                          92 m

PI 1 et 2                                        105 m
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